= PLASSON

Montageanleitung fiir Fittings mit RohrauBendurchmesser 125 mm

1. PE-Rohre mit Rohrschneider auf die ge-
wiinschte Lange schneiden.

2. PLASSON Kunststoff-Klemmfiting auf-
schrauben und Uberwurfmutter, Bundbuch-
se, Distanzring sowie O-Ring iiber das Rohr
schieben. O-Ring mit Gleitmittel einschmie-
ren.

Achtung: Klemmring in dieser Phase

noch nicht montieren!

3. Rohrende mit Gleitmittel einschmieren.
Nur OVGW - zugelassenes Gleitmittel ver-
wenden!

4. Rohrende bis zum Anschlag in den Fitting-
korper einschieben. AnschlieBend die Uber-
wurfmuttter von Hand, so weit es geht, an-
ziehen.

5. Mit dem PLASSON-Schliissel die Uber-
wurfmutter fest anschrauben (schliiBig mit
dem Fittingkorper).
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